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 INSTRUKCJA OBS	UGI I MONTA � U 
 
 

Prosimy o uwa� ne przeczytanie instrukcji przed rozpocz� ciem wykonania 
instalacji i u� ytkowaniem wymiennika / zasobnika. 
 
UWAGA!!! 
Monta �  urz � dzenia powinien by �  dokonywany przez  osoby posiadaj � ce odpowiednie 
kwalifikacje. 
Instalacja musi by �  wykonana zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. 
 
Zbiorniki buforowe typu Bu-300.8 i Bu-500.8 s �  urz � dzeniami 
przeznaczonymi do wspó
pracy z pompami ciep
a oraz kot
ami grzewczymi. 
S
u��  do hydraulicznego rozdzielania instalacji � ród
a ciep
a od instalacji 
centralnego ogrzewania oraz zapewnia bezawaryjn �  prac �  systemu 
grzewczego z pomp �  ciep
a. 

 
Dane techniczne �������� � ���	���� �

Pojemno��  znamionowa l. 300 500 
Maksymalne ci� nienie w zbiorniku bar 6 6 

Maksymalna temp. w zbiorniku ºC 95 95 
Masa kg 110 145 

 Wymiary    
 A mm 283 305 
 B mm 1278 1425 
 C mm 1576 1757 
 D mm 650 750 
 E mm 268 290 
 F mm 780 865 
 G mm 1293 1440 
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Rys.1 
BUDOWA ZBIORNIKA 
BUFOROWEGO 
1. Króciec zasilania ze � ród
a 

ciep
a (zasilania obiegu 
grzewczego) 

2” wewn. 

2. Króciec powrotu do � ród
a 
ciep
a 
(powrotu obiegu grzewczego) 

2” wewn. 

3. Króciec  zasilania obiegu 
grzewczego 
(zasilania ze � ród
a ciep
a) 

2” wewn. 

4. Króciec  powrotu obiegu 
grzewczego 
(powrotu do � ród
a ciep
a) 

2” wewn. 

5. Os
ona termostatu  Ø 9.5 wewn.  
6. Króciec przy
� cza   

odpowietrznika 

 

¾” wewn. 

   

 

 

W celu u
atwienia umiejscowienia zbiornika buforowego istnieje mo� liwo��  
zdemontowania  obudowy i izolacji styropianowej. Po ustawieniu zbiornika we 
w
a� ciwym miejscu zdemontowane elementy nale� y zamontowa�  w odwrotnej 
kolejno� ci. 
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WARUNKI GWARANCJI 
1. Gwarancja na sprawne dzia
anie wyrobu udzielona jest od daty sprzeda� y na okres 36 miesi� cy na 

zbiornik oraz 12 miesi� cy na pozosta
e elementy. 
2. Gwarancja jest wa� na wy
� cznie z przed
o� onym dowodem zakupu. W przypadku braku dowodu 

zakupu okres gwarancji liczony jest od daty produkcji. 
3. Naprawy gwarancyjne wykonuj�  zak
ady us
ugowe posiadaj� ce umow�  z producentem. Adres 

najbli� szego zak
adu us
ugowego podaje sprzedawca lub producent. 
4. U� ytkownikowi przys
uguje prawo do wymiany wyrobu wadliwego na wolny od wad w 

przypadku gdy wykonano trzy naprawy gwarancyjne g
ówne i wyst� pi
a kolejna wada g
ówna 
potwierdzona przez autoryzowany serwis. 

5. Obowi� zki gwaranta i uprawnienia posiadacza wyrobu okre� la Kodeks Cywilny. 
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Kupon  niniejszy  stanowi 

za
� cznik  do  rachunku  nr 
 

............................................ 
 
 
 
 
 

................................. 
(Podpis  i  piecz� tka  montera) 

 
Kupon  niniejszy  stanowi 

za
� cznik  do  rachunku  nr 
 

............................................ 
 
 
 
 
 

................................. 
(Podpis  i  piecz� tka  montera) 
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INFORMACJA DLA KUPUJ � CEGO 
Gwarancja na sprzedany wyrób nie wy
� cza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnie�  
Kupuj� cego wynikaj� cych z niezgodno� ci towaru z umow� . 
Uwagi: 

·  W przypadku awarii nie demontowa�  urz� dzenia - usterk�  zg
osi�  do 
najbli� szego zak
adu us
ugowego (wykaz w za
� czeniu ). 

·  Kupuj� cy traci uprawnienia z tytu
u gwarancji i r� kojmi w przypadku: 
- u� ytkowania wyrobu w sposób niezgodny z instrukcj�  obs
ugi i monta�u, 
- braku daty sprzeda� y, podpisu i piecz� tki sprzedawcy w karcie gwarancyjnej. 

Gwarancja nie obejmuje okresowego czyszczenia zbiornika z nagromadzonego osadu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TYP      ………………..……………… 
 

Nr fabryczny  ................................................. 
 
 

Data produkcji  .............................................. 
 
 

Kontrola jako� ci  ........................................... 
 
 
 

..............................     .................................... 
Data  sprzeda� y, podpis             Piecz��   punktu  sprzeda� y   

 
Przyjmuj �  warunki gwarancji  

 
 

.................................................................. 
  (czytelny podpis Klienta) 
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15 - 703 Bia
ystok ,   Al. Jana Paw
a II 57 

 

Kupon kontrolny 
 
TYP   .………………………………………….. 
 
Nr fabryczny  ............................................................ 
 
Data produkcji  ......................................................... 
 
Data sprzeda� y  ......................................................... 

(podpis,  piecz� tka) 
 

� - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
15 - 703 Bia
ystok ,   Al. Jana Paw
a II 57 

 

Kupon kontrolny 
 
TYP   .………………………………………….. 
 
Nr fabryczny  ............................................................ 
 
Data produkcji  ......................................................... 
 
Data sprzeda� y  ......................................................... 

(podpis,  piecz� tka) 
 

� - - - - - - - - - - - - - - - - - 


