
 
 
                                             

 

NIBE-BIAWAR Sp. z o.o.                                                                   fax: 0-85 66-28-409 
Al. Jana Pawła II 57                                                                             tel.: 0-85 66-28-490 
15-703 Białystok                                                                                 www.biawar.com.pl 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAśU 
 
 

Prosimy o uwaŜne przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem wykonania 

instalacji i uŜytkowaniem zbiornika buforowego. 
 

UWAGA!!! 
MontaŜ urządzenia powinien być dokonywany przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje. 
Instalacja musi być wykonana zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. 
 

Zbiorniki buforowe typu Bu-100.8 są urządzeniami przeznaczonymi do 
współpracy z pompami ciepła oraz kotłami grzewczymi. 
SłuŜą do hydraulicznego rozdzielania instalacji źródła ciepła od instalacji 
centralnego ogrzewania oraz zapewnia bezawaryjną pracę systemu 
grzewczego z pompą ciepła. 

 

 

Dane techniczne Bu-100.8 

Pojemność znamionowa l. 100 

Maksymalne ciśnienie w zbiorniku bar 6 

Maksymalna temp. w zbiorniku ºC 95 

Masa netto kg 31 

Masa brutto kg 34 
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MontaŜ  
Do zawieszania pionowego słuŜy wieszak, który jest na wyposaŜeniu oraz kołki 

rozporowe ∅12 z wkrętem ∅8. Dostarczone kołki są standardowe i moŜna je 
stosować do odpowiednio „twardych” ścian tj. beton, cegła pełna itp. W 
przypadku zawieszania na ścianach gipsowych, z cegły dziurawki itp. naleŜy 
zastosować innego rodzaju kołki i śruby. 
NIBE-BIAWAR nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego 

montaŜu ogrzewacza. 
 
 

 
 
 
 

W celu podłączenia czujnika temperatury naleŜy zdemontować pokrywkę (odkręcając 

wkręty 4x10) i wywiercić w niej otwór umoŜliwiający przełoŜenia kapilary czujnika. 
Kapilarę czujnika włoŜyć w wybrana osłonę i powtórnie zamocować pokrywkę. 

Rys.1 
BUDOWA ZBIORNIKA BUFOROWEGO 
 

1. Króciec zasilania / powrotu  1” wewn. 

2. Osłona czujnika temperatury  Ø 9.5 wewn. 
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WARUNKI GWARANCJI 
1. Gwarancja na sprawne działanie wyrobu udzielona jest od daty sprzedaŜy na okres 36 miesięcy na 

zbiornik oraz 12 miesięcy na pozostałe elementy. 
2. Gwarancja jest waŜna wyłącznie z przedłoŜonym dowodem zakupu. W przypadku braku dowodu 

zakupu okres gwarancji liczony jest od daty produkcji. 
3. Naprawy gwarancyjne wykonują zakłady usługowe posiadające umowę z producentem. Adres 

najbliŜszego zakładu usługowego podaje sprzedawca lub producent. 
4. UŜytkownikowi przysługuje prawo do wymiany wyrobu wadliwego na wolny od wad w 

przypadku gdy wykonano trzy naprawy gwarancyjne główne i wystąpiła kolejna wada główna 
potwierdzona przez autoryzowany serwis. 

5. Obowiązki gwaranta i uprawnienia posiadacza wyrobu określa Kodeks Cywilny. 
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Kupon  niniejszy  stanowi 

załącznik  do  rachunku  nr 

 

............................................ 
 
 
 
 
 

................................. 
(Podpis  i  pieczątka  montera) 

 

Kupon  niniejszy  stanowi 

załącznik  do  rachunku  nr 

 

............................................ 
 
 
 
 
 

................................. 
(Podpis  i  pieczątka  montera) 
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INFORMACJA DLA KUPUJĄCEGO 
Gwarancja na sprzedany wyrób nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień 

Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. 

Uwagi: 

• W przypadku awarii nie demontować urządzenia - usterkę zgłosić do 

najbliŜszego zakładu usługowego (wykaz w załączeniu ). 

• Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji i rękojmi w przypadku: 
- uŜytkowania wyrobu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi i montaŜu, 

- braku daty sprzedaŜy, podpisu i pieczątki sprzedawcy w karcie gwarancyjnej. 

Gwarancja nie obejmuje okresowego czyszczenia zbiornika z nagromadzonego osadu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TYP            Bu-100.8 
 

Nr fabryczny  ................................................. 
 
 

Data produkcji  .............................................. 
 
 

Kontrola jakości  ........................................... 
 
 
 

..............................     .................................... 
Data  sprzedaŜy, podpis             Pieczęć  punktu  sprzedaŜy   

 
Przyjmuję warunki gwarancji 

 
 

.................................................................. 
  (czytelny podpis Klienta) 
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Kupon kontrolny 
 

TYP              Bu-100.8 
 
Nr fabryczny  ............................................................ 
 
Data produkcji  ......................................................... 
 
Data sprzedaŜy  ......................................................... 

(podpis,  pieczątka) 
 

�- - - - - - - - - - - - - - - - - 
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